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Résumé - Une analyse statistique est réalisée afin de déterminer les risques et les dommages 
provoqués par un arc électrique, engendré par la présence d’un objet entre deux pièces métalliques 
nues sous tension. La tension appliquée est de 400 Vrms à 400 Hz. Les mesures électriques sont 
corrélées à des observations par imagerie rapide afin d’associer les signaux électriques aux 
comportements de l’arc et de l’objet. Trois types d’évènements ont été détectés à l’issu de la campagne 
d’essais : l’éjection de l’objet, le soudage d’un côté et des deux côtés de l’objet. En conclusion, nos 
mesures montrent que le type d’évènement dépend fortement du diamètre de l’objet. 
1. Introduction
L’évolution vers l’aéronef plus électrique [1 ; 2] mène à l’augmentation de la tension du
réseau avion et à la densification des équipements embarqués. Cette évolution favorise les 
risques d’apparition d’arcs électriques dans le réseau ou au sein des équipements. Ces arcs, 
dits de défaut [3], peuvent être à l’origine de dégradations ou d’incendies [4]. Pour cette 
raison, les professionnels du secteur aéronautique cherchent à détecter les arcs de défaut, à 
diminuer les dommages occasionnés par ces arcs et à se prémunir contre les causes des 
défauts. Une de ces causes est liée à la présence d’objets conducteurs, étrangers à un système, 
entre des pièces nues sous tension. Ces objets peuvent soit tomber dans un sous-système 
(Foreign Object Debris ou FOD), soit être déjà présents à l’intérieur (Domestic Object Debris 
ou DOD e.i. desserrage d’une vis). Ils peuvent également s’insérer dans un toron de câbles et 
détériorer l’isolant. De par leurs natures et géométries diverses (boulons, trombones, 
cosses…), il est difficile de se protéger de ces objets. L’impact de leurs tailles, de leurs 
natures et de leurs matériaux est à l’heure actuelle peu connu. 
Il existe plusieurs moyens de se protéger des objets et de leurs conséquences : limiter l’accès 
des objets extérieurs aux équipements et perfectionner les organes de protection contre les 
arcs de défaut. Dans le premier cas, il faut déterminer les types d’objets susceptibles 
d’engendrer des dommages, afin de concevoir les protections adaptées (e.g. trous d’aération 
de diamètres adaptés). Dans le second cas, les organes de protection électrique nécessitent de 
détecter les signaux électriques conséquents au contact Objet-Conducteurs. Pour cela, il faut 
déterminer si ce contact présente une signature électrique particulière. 
Pour répondre à ces deux points, une étude statistique est réalisée. Les différents évènements 
consécutifs à la présence d’un objet entre deux électrodes sous tension sont étudiés en 
fonction du diamètre de l’objet. Les objets, la géométrie des électrodes, le circuit électrique 
ainsi que les moyens de mesures sont décrits dans la section 2. Les résultats de l’étude sont 
donnés et discutés dans la section 3. 
2. Dispositif expérimental
Le dispositif expérimental utilisé dans le cadre de ces essais est présenté en Figure 1. Les
électrodes sont des barres rectangulaires nues (sans isolant) en cuivre argenté, représentatives 
de barres de distribution électrique. L’espace inter-électrode est fixé. Une des barres est reliée 
à la phase A d’une alimentation triphasée, l’autre est connectée à la phase B. La tension entre 
phases est de 400 V à une fréquence de 400 Hz. Une résistance de limitation est insérée entre 
l’alimentation et les électrodes. Le courant est mesuré en sortie d’alimentation et la tension est 
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mesurée entre les bornes des électrodes. Ces moyens de mesure enregistrent les signatures 
électriques des évènements consécutifs à la présence d’objets conducteurs entre les électrodes 
lors de leurs mises sous tension. Les résultats sont présentés dans la section suivante. 
  
Figure 1 : Dispositif expérimental, (à gauche) photo du montage avec objet posé, (à droite) synoptique 
du circuit électrique et des moyens d’acquisition 
Les types d‘objets (FOD et DOD) dans un avion étant très variés, le choix s’est porté sur des 
âmes de câble aéronautique multibrins. Cela permet de contrôler aisément les paramètres 
géométriques, ici la longueur est fixée (26 mm), et le diamètre varie. Les différents diamètres testés 
sont listés dans le Tableau 1. 
Type de câble Nature de l’âme Diamètre Ø du câble (mm) 
DR08 Cuivre Nickelé 3,74 
DR10 Cuivre Nickelé 2,74 
DR14 Cuivre Nickelé 1,69 
DR16 Cuivre Nickelé 1,42 
DR18 Cuivre Nickelé 1,22 
DR20 Cuivre Nickelé 0,95 
1 brin de DR08 Cuivre Nickelé 0,3 
Tableau 1 : Liste des objets représentatifs des FOD et DOD 
Les objets sont posés sur les électrodes avant la mise sous tension. Chaque essai 
comprend des observations a priori et a posteriori de la position de l’objet, une mesure de la 
tension et du courant, et une acquisition en imagerie rapide (20 000 images/s). 
 
3.  Résultats de test et discussions 
A la suite de la campagne d’essais, trois types d’évènement ont été identifiés : l’éjection de 
l’objet, le soudage de l’objet sur une ou deux barres. Les signatures électriques associées à ces 
évènements ainsi que les images de l’arc électrique correspondant, acquises grâce à une 
caméra rapide (20000 images/s), peuvent être observées en Figure 2. 
Dans le premier cas (a), l’objet est éjecté. Pour les plus petits diamètres l’objet est éjecté 
très rapidement, un arc se forme alors entre chaque extrémité de l’objet et les électrodes. Plus 
l’objet s’éloigne des électrodes, plus les arcs qui se trouvent à chacun de ses côtés s’allongent. 
De fait, la tension mesurée aux bornes des électrodes augmente [5 ; 6]. Pour des diamètres 
légèrement supérieurs, l’objet peut n’être que partiellement éjecté et rebondir sur les barres, 
amorçant alors plusieurs arcs consécutifs. 
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Figure 2 : Signaux électriques caractéristiques des différents évènements avec illustration 
photographique correspondantes : (a) Ejection de l’objet (Ø = 0,95 mm), (b) l’objet est soudé d’un 
côté (Ø = 1,42 mm), (c) l’objet est soudé des deux côtés (Ø = 3,74 mm) 
Le développement des arcs peut suivre différents comportements : 
 L’objet est complétement éjecté et les deux arcs se rejoignent pour n’en former qu’un. 
L’arc peut alors continuer à vivre jusqu’à une extinction manuelle. Ce cas n’est pas 
souvent observé. 
 L’objet s’éloigne tellement que la tension aux bornes des électrodes dépasse ce que 
peut délivrer l’alimentation, l’arc s’éteint. 
 Les arcs s’allongent mais le passage du courant par 0 favorise leurs extinctions. 
 Les arcs s’allongent, la tension augmente, la limite en puissance de l’alimentation est 
atteinte, le courant diminue alors jusqu’à l’extinction des arcs.  
Dans le second cas (b), l’objet est soudé d’un côté. Ce cas est observé pour les objets de 
diamètres intermédiaires. Il est au départ légèrement soulevé, un arc se développe entre les 
extrémités de l’objet et les électrodes. Lorsqu’il retombe sur les électrodes, il se soude d’un 
côté. De l’autre, puisque l’objet n’est pas en contact avec les électrodes, un arc électrique se 
développe. Le mécanisme menant à l’extinction n’est pas actuellement compris, en effet, les 
conditions semblent favorables à la vie de l’arc. Des observations du comportement 
mécanique de l’objet avec une autre caméra permettraient peut-être d’obtenir plus 
d’information sur ce mécanisme. 
Dans le troisième cas (c), l’objet est soudé des deux côtés. Ce cas correspond aux objets de 
plus grands diamètres. En général, deux arcs sont amorcées au départ, l’objet se soude ensuite 
d’un ou des deux côtés. Si l’objet n’est soudé que d’un côté, d’autres arcs s’amorcent 
jusqu’au soudage et la mise en court-circuit des barres.  
La Figure 3 résume la probabilité d’occurrence des différents évènements décrits ci-dessus, se 
produisant lors de la mise sous tension des électrodes. Les objets de petits diamètres (Ø=0,3-
0,95 mm) sont éjectés. Lorsque le diamètre augmente (Ø=1,22-1,42 mm), on observe la 
transition entre l’objet éjecté et soudé d’un côté à une des électrodes. Pour Ø=1,22 mm, 
l’objet est plus souvent éjecté que soudé. Inversement pour un diamètre plus grand, 
Ø=1,42 mm, l’objet est plus souvent soudé d’un côté qu’éjecté. Pour un diamètre de 1,69 mm, 
le fil est soudé d’un côté à chaque test. 
Quand le diamètre continue d’être augmenté, un autre recouvrement d’évènements est 
observé : soudé d’un côté et soudé des deux côtés pour Ø=2,74 mm. Pour Ø=3,74 mm, l’objet 
est uniquement soudé des deux côtés. Il semblerait ainsi que les évènements soient fonction 
du diamètre des câbles choisis pour représenter les FOD et DOD dans notre étude, avec une 
transition entre chaque évènement où les évènements consécutifs se recouvrent. 
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Figure 3 : Probabilité d’occurrence des différents évènements en fonction des diamètres des Objets 
Il n’est pas possible avec l’étude actuelle de déterminer le(s) paramètre(s) qui gèrent le 
comportement de l’objet. En effet, lorsque l’on fait varier le diamètre de l’objet, d’autres 
paramètres varient aussi tels que la masse, la résistance de contacte, résistance de l’objet, 
dissipation thermique etc. Cependant, nous avons de fortes présomptions quant à l’impact de 
la masse de l’objet, ceci sera vérifié ultérieurement. 
 
5.  Conclusion et perspectives 
Une étude statistique du comportement d’un système en présence d’objets statiques a été 
effectuée. A l’issu de cette étude, des premières pistes permettant de discriminer l’apparition 
de arcs en fonction de la géométrie de l’objet ont été investigués. Les résultats ont permis 
d’observer une forte corrélation entre le diamètre de l’objet et les évènements électriques, ce 
qui pourra servir à établir des guides de conception de protection des systèmes aéronautiques. 
Cette étude sera complétée ultérieurement par une étude de l’impact de la nature de FOD ou 
DOD (cuivre, aluminium, acier) et une étude dynamique où les objets seront lâchés au-dessus 
des électrodes. 
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